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Veuillez lire attentivement ce manuel du propriétaire avant de faire fonctionner cet appareil
et conservez-le a des fins de référence.
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En achetant un climatiseur individuel, vous n’obtenez pas seulement du confort, mais également une bonne
santé. Ces instructions d’utilisation décrivent les diverses fonctions que votre climatiseur individuel comporte. De
plus, elles contiennent des renseignements importants en matiere d’entretien et de réparation, de méme que des
conseils afin de faire fonctionner le climatiseur individuel de fagon plus économique. Prenez quelques minutes
pour découvrir comment atteindre un confort optimal et économiser de I’énergie avec votre nouveau climatiseur
individuel.
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Les images que contient ce manuel peuvent différer des objets réels. Tenez compte des objets réels a des fins
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Cet appareil ne doit pas étre utilisé par des personnes (incluant les enfants) dont les capacités physiques, suoponasul Bunessdo esay L “yiesy poob osje Ing 10jwod 386 Ajuo jou noA “euonipuod Jie wool e buiseyoind Ag
sensorielles ou mentales sont réduites ou par des personnes inexpérimentées, a moins qu’elles soient
supervisées étroitement par la personne responsable de leur sécurité. Les enfants devraient étre supervisés pour
les empécher de jouer avec I'appareil.
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2 Comment utiliser Ia téelecommande INSTRUCTIONS D’UTILISATION ¢

e Description de Ia télécommande

on/orr (O)

Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre I'appareil.

- : Appuyez sur ce bouton pour diminuer la température préréglée.

+ : Appuyez sur ce bouton pour augmenter la température préréglée.

mooe /\

|
]\ Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode de fonctionnement

|
oo S

(

*®' s
JE FAN Sl & o (« AUTO », « COOL », « DRY », « FAN » ET « HEAT »).

A @®F L ran %
* @ °F Appuyez sur ce bouton pour régler la vitesse du ventilateur.
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;; @ 38 88 Appuyez sur ce bouton pour sélectionner I'angle de basculement des évents. °3° NV4-X m
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q n Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la fonction « air extérieur » ou « air ogdn.t
@ recyclé ».
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Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver la minuterie automatique.
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& Comment utiliser la téléecommande INSTRUCTIONS D'UTILISATION

e Description de Ia télécommande

R onorr ©

Appuyez sur ce bouton pour allumer I'appareil. Appuyez une autre fois pour I'éteindre.

Appuyez sur ce bouton pour diminuer la température préréglée. Maintenez-le enfoncé pendant plus de deux secondes et la

température préréglée diminuera plus rapidement. Il est impossible de régler la température préréglée en mode « AUTO ».
‘uonouNny 1334 | 8Y} |9oued 0} ureBbe uonng siY) ssald "ainjesadwa] Wool

pa1o81ap 8y} 01 Buipioooe ainjesadwal 8y} 1snipe Ajjeonewolne [im Jun 8y ‘uonoun) 7334 | 8Yl 8leAlROR 0} uonng Syl ssald H -+ :
e 1334 1 n Appuyez sur ce bouton pour augmenter la température préréglée. Maintenez-le enfoncé pendant plus de deux secondes et la
e température préréglée augmentera plus rapidement. Il est impossible de régler la température préréglée en mode « AUTO ».
/> - > > >
< I < I_q- I\ < I aouanbas siy} ul sbuims JaAno| apinb ayj sereoipul |/¢ n MODE A o ) i .
\ N Appuyez sur ce bouton pour sélectionner 'un des modes parmi la séquence suivante :

i « AUTO », « CCOL », « DRY », « FAN » et « HEAT »*
|\g Se puBWIWOoD 8y} N0 Aled

[IIM Jlun 8y} ‘ussoyo aJe suonisod I/g 1o Ié I < U}l '|0JU0D BjoWal [BSISAIUN B S| SIY L AUTO p» COOL » DRY » FAN B-HEAT*
\

/ P * Remarque : Uniquement pour les modéles pouvant chauffer.
’—vll-rlﬁ -»I(-» IS * 4o

v Lorsque I'appareil est allumé, il fonctionne en mode « AUTO » par défaut. En mode « AUTO », la température préréglée n’apparait pas a I’écran DEL et I'appareil
|/+ | —- |\ -« | -« |/§ sélectionne automatiquement le mode de fonctionnement approprié selon la température ambiante.
\ N
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:MOJaq Se aouanbas e ul seBueyd YdIym ‘SIaAno| ay} Jo ajfue Buims sy} 18S 0} UoNG SIY} SSold Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la vitesse du ventilateur parmi la séquence suivante : AUTO, o,
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‘ ‘ ‘ ‘ ‘ I'appareil fonctionnera selon la position B/I
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Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction « | FEEL ». L'appareil réglera automatiquement la température selon la tempéra-

ture détectée dans la piece. Appuyez une autre fois sur ce bouton pour désactiver la fonction « | FEEL ».
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Comment utiliser la téléecommande INSTRUCTIONS D'UTILISATION

s BB a

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner ’air extérieur ou I'air recyclé. Appuyez une fois pour sélectionner I'air recyclé et « €Y »
apparaitra & I'écran ACL. Appuyez une autre fois pour régler I'air recyclé et I'air extérieur et «£J » et « 2 » apparaitront &
I'écran ACL. Appuyez une troisieme fois sur ce bouton pour annuler I'air extérieur et I'air recyclé. Appuyez une quatrieme fois
pour sélectionner I'air extérieur et « & » apparaitra a I'’écran ACL. Appuyez une autre fois pour répéter les étapes ci-dessus.

sLeep G

*Appuyez sur ce bouton pour sélectionner « SLEEP 1 » ( C ), « SLEEP 2 » ( C ), « SLEEP 3 » ( C ) et pour annuler

« SLEEP » de la séquence. Lorsque I'appareil est allumé, « SLEEP » n’est pas activé par défaut.

« SLEEP 1 » représente le premier mode « SLEEP ». En mode « COOL » ou « DRY » : lorsque I'appareil fonctionne en mode
« SLEEP » depuis une heure, la température préréglée de I'appareil principal augmentera de 1°C. Lorsque I'appareil fonctionne
en mode « SLEEP » depuis deux heures, la température préréglée augmentera de 2°C et I'appareil continuera de fonctionner a
cette température. En mode « HEAT » : lorsque I'appareil fonctionne en mode « SLEEP » depuis une heure, la température
préréglée diminuera de 1°C. Lorsque I'appareil fonctionne en mode « SLEEP » depuis deux heures, la température préréglée
diminuera de 2°C et I'appareil continuera de fonctionner a cette température.

« SLEEP 2 » représente le deuxieme mode « SLEEP ». Le climatiseur continuera de fonctionner selon une courbe de tempéra-
ture préréglée.

« SLEEP 3 » — Réglez votre propre courbe de température en mode « SLEEP » :

(1) En mode « SLEEP 3 », appuyez sur le bouton « TURBO » pendant plusieurs secondes; la télécommande indiquera a I'uti-
lisateur comment personnaliser le statut des parametres du mode « SLEEP ». « 1 hour » apparaitra a I’écran de la télécom-
mande et la température préréglée « 88 » clignotera et correspondra a la derniére température de la courbe de température en
mode « SLEEP » (les paramétres initiaux du fabricant sont les premiers a apparaitre a I’écran);

(2) Appuyez sur les boutons « + » ou « - » pour changer la température préréglée. Lorsque vous avez choisi la température,
appuyez sur le bouton « TURBO » pour confirmer;
(3) Le parametre suivant de I'heure apparaitra automatiquement a I'’écran de la télécommande (« 2 hours », « 3 hours » ou « 8

hours »). La température préréglée « 88 » clignotera a I’écran et correspondra a la derniére température de la courbe de tem-
pérature en mode « SLEEP »;

(4) Répétez les étapes (2) et (3) jusqu’a ce que « 8 hours » apparaisse et que la courbe de température soit réglée. « 1 hour »
apparaitra de nouveau a I’écran de la télécommande et la premiere température préréglée apparaitra a I'écran.

« SLEEP 3 » — Il est possible de vérifier la courbe de température que I'utilisateur a réglée en mode « SLEEP ».

L'utilisateur peut vérifier la courbe de température sans la changer, simplement en appuyant sur le bouton « TURBO » pour
confirmer la température et passer a la suivante. Remarque : Lorsque vous réglez ou vérifiez la courbe de température, si vous
n’appuyez pas sur un bouton avant dix secondes, le mode de réglage disparaitra et les températures préréglées initialement
demeureront actives. De plus, si vous appuyez sur le bouton « ON/OFF », « MODE », « TIMER » ou « SLEEP » lorsque vous
réglez ou vérifiez la courbe de température en mode « SLEEP », le mode de réglage disparaitra automatiquement.

TEMP |

Appuyez sur ce bouton pour régler la température préréglée intérieure ou la température ambiante intérieure. Lorsque I'appareil
interne est éteint, la température préréglée apparaitra a I'écran. Lorsque « ) » apparait a I’écran, la température ambiante
apparaitra également a I'’écran. Cing secondes plus tard ou si I'appareil recoit un signal de la télécommande avant cinq secon-
des, la température préréglée apparaitra une fois de plus a I'’écran. Si la température n’a pas été réglée, la température
préréglée apparaitra a I’écran.

QUIET

Appuyez sur ce bouton pour régler la fonction « QUIET » en mode « AUTO QUIET » («G»# » et « AUTO » apparaissent a I'écran)
et en mode « QUIET » («Gp » apparait a I'écran) ou pour désactiver le mode « QUIET » (aucun symbole n’apparait a I'’écran).
Lorsque I'appareil est allumé pour la premiere fois, le mode « QUIET » n’est pas activé par défaut. Remarque : La fonction

« QUIET » ne peut pas étre active lorsque I'appareil fonctionne en mode « FAN » ou « DRY ». Il est impossible de régler la
vitesse du ventilateur en mode « QUIET » (« 4» » apparait a I'écran).

cLock (5

Appuyez sur le bouton « CLOCK » et «(@3) » clignotera. Dans les cing secondes suivantes, appuyez sur les boutons « + » ou « - »
pour régler ’heure. Maintenez I'un de ces boutons enfoncé pendant deux secondes ou plus pour diminuer ou augmenter
I’heure d’une minute toutes les 0,5 seconde et ensuite par dix minutes toutes les deux secondes. Lorsque I’heure est réglée et
qu’elle clignote, appuyez une autre fois sur le bouton « CLOCK » pour confirmer I’heure réglée.

T-ON|T-OFF

Appuyez sur le bouton T-ONIT-OFF pour activer la minuterie automatique. Pour annuler la programmation de la minuterie
automatique, vous n’avez qu’a appuyer une autre fois sur ce bouton.

Lorsque vous appuyez sur ce bouton, « (2)» disparait et « ON » clignote. Il est possible de régler 'heure de début de la minu-
terie lorsque 00:00 apparait a I'’écran. Avant cinq secondes, appuyez sur les boutons « + » ou « - » pour régler I'heure. Chaque
fois que vous appuyez sur les boutons « + » ou « - », I'heure change d’une minute. Maintenez I'un de ces boutons enfoncé
pour changer ’heure a intervalle de dix minutes. Dans les cing secondes aprés avoir réglé '’heure, appuyez sur le bouton
T-ONIT-OFF pour confirmer.

Appuyez sur le bouton T-ONIT-OFF pour désactiver la minuterie automatique. Pour annuler la programmation de la minuterie
automatique, vous n’avez qu’a appuyer sur ce bouton. Désactivez la minuterie automatique comme vous le feriez pour I'activer.
TURBO

Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver la fonction « TURBO », qui permet a I'appareil d’atteindre la température
préréglée le plus rapidement possible. En mode « COOL », I'appareil soufflera de I'air frais a vitesse élevée. En mode

« HEAT », I'appareil soufflera de I'air chaud a vitesse élevée.
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Comment utiliser la téléecommande INSTRUCTIONS D'UTILISATION

EE LicHT X3

Appuyez sur ce bouton pour allumer et éteindre I'écran. Lorsque I'’écran est allumé, « @ » apparait & I'écran et lorsqu'il est
éteint, « g » disparait.

[ x-Fan

Si vous appuyez sur ce bouton en mode « COOL » ou « DRY », licéne < apparaitra et le ventilateur interne continuera de
fonctionner pendant dix minutes afin de sécher I'appareil interne, méme lorsque I'appareil est éteint.

Lorsque I'appareil est éteint, le ventilateur ne fonctionne pas par défaut. Le bouton « X-FAN » fonctionne uniquement en mode
« AUTO », « FAN » ou « HEAT ».

m Combinaison des boutons « + » et - » : verrouillage

Appuyez simultanément sur les boutons « + » et « - » pour verrouiller ou déverrouiller le clavier. Lorsque la télécommande est
verrouillée, « ﬁ] » apparait. Dans ce cas, lorsque vous appuyez sur un bouton, « ﬁ] » clignote trois fois.

m Combinaison du bouton « MODE » et des boutons « + » et « - » : changer les degrés Fahrenheit en
degrés Celsius

Lorsque I'appareil est éteint, appuyez simultanément sur les boutons « MODE » et « - » pour changer °C en °F.

m Combinaison des boutons « TEMP » et « CLOCK » : économie d’énergie

Lorsque I'appareil fonctionne en mode « COOL », appuyez simultanément sur les boutons « TEMP » et « CLOCK » pour
activer la fonction d’économie d’énergie. « SE » apparait a I'écran de la télécommande. Répétez les étapes pour désactiver la
fonction.

m Combinaison des boutons « TEMP » et « CLOCK » : a propos de la fonction de chauffage de 8 °C

Lorsque I'appareil fonction en mode « HEAT, appuyez simultanément sur les boutons « TEMP » et « CLOCK » pour activer la
fonction de chauffage de 8 °C. « » et « 8 °C » apparaitront a I’écran de la télécommande (46 °F). Répétez les étapes pour
désactiver la fonction.

m A propos de la fonction de rétroéclairage

1. Enlevez le couvercle du compartiment des piles situé a l'arriere de la télécommande

2. Retirez les anciennes piles.
3. Insérez deux nouvelles piles seches « AAA » de 1,5 V et tenez compte des

4. Remettez le couvercle du compartiment des piles en place.

Remarques:

Lorsque la télécommande est perdue ou endommagée, utilisez le commutateur manuel. L'appareil fonctionnera en mode
« Auto ». La température et la vitesse du ventilateur demeureront les mémes.

Voici comment utiliser le commutateur manuel :

¢ |orsque 'appareil cesse de fonctionner, appuyez sur le bouton «U » et 'appareil fonctionnera en mode « AUTO RUN », Le
microordinateur se fiera a la température de la piece pour sélectionner le mode (« COOL », « HEAT » ou « FAN ») automatiquement
pour obtenir la température la plus confortable.

¢ | orsque I'appareil fonctionne, appuyez sur le bouton «® » du commutateur manuel et I'appareil cessera de fonctionner.

types différents, car la télécommande pourrait ne pas fonctionner.

Fonctionnement d’urgence

Lorsque I'appareil est allumé pour la premiére fois, le rétroéclairage est activé pendant quatre secondes.
En appuyant une autre fois sur un bouton, le rétroéclairage est activé pendant trois secondes.

Remplacement des piles

(comme Pindique l’illustration).

polarités.

Lorsque vous remplacez les piles, n’utilisez pas d’anciennes piles ou des piles de

Si la téléecommande n’est pas utilisée pendant une longue période, enlevez les piles
pour prévenir les fuites.

Utilisez la télécommande selon sa portée de réception.

La télécommande devrait se trouver a au moins 1 m (3,3 pi) d’'un téléviseur ou
d’une chaine stéréophonique.

Si la téléecommande fonctionne mal, retirez les piles, attendez 30 secondes et
remettez-les en place. Si la télécommande ne fonctionne toujours pas, remplacez
les piles.

AUTO/STOP
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Soins et nettoyage OPERATING INSTRUCTIONS

—— /N AVERTISSEMENT
Débranchez I'appareil avant de le nettoyer et d'en faire I'entretien.
Ne pas asperger I'appareil avec de I'eau pour le nettoyer car cela pourrait déclencher une décharge électrique.

Essuyez I'unité avec un chiffon sec et doux, ou Iégérement imbibé d'eau ou d'un produit nettoyant (ne pas utiliser un liquide volatil tel que
I'essence ou du dissolvant).

Nettoyage du panneau avant

Enlevez le panneau avant. Lavez le panneau avec un chiffon Ilégerement imbibé d'eau
tiede et un détergent doux, si désiré (la température ne doit pas étre supérieure a 450C
(113°F).

Note: ne jamais immerger le panneau dans l'eau car les composantes du micro-
processeur et le circuit pourraient s'endommager.Nettoyage des filtres a air (aux 3 2)
mois)

Nettoyage des filtres a air (aux 3 mois)

Note: si l'appareil est installé dans un endroit trés poussiéreux, les filtres a air doivent
étre nettoyés plus souvent. Lorsque les filtres a air sont enlevés, ne pas toucher aux
ailettes de I'unité intérieure pour ne pas les abimer.

(Fig.b)

@ ENLEVER LES FILTRES A AR
Dégagez le panneau des fentes situées aux extrémités (fig. a, (1) et
(2), et soulevez le. Retirez ensuite les filtres a air en tirant vers le
bas (fig. b).

@& NETTOYER LES FILTRES A AR
Nettoyez les filtres a air avec un aspirateur ou lavez les avec de
I'eau. Si les filtres sont trés sales (ex. taches d'huile), utilisez de I'eau
chaude (la température ne doit pas étre supérieure a 45°C ou 113°F)
et ajoutez y un détergent doux. Rincez comme il faut puis faites
sécher le filtre a I'ombre.

@ REMETTRE EN PLACE LES FILTRES AAIR
Remettez les filtres en place dans le sens des fleches (fig.1), puis
rabaissez et fermez le panneau e en appuyant sur les extrémités,
jusqu'a ce qu'un clic se fasse entendre (fig.2)

A vérifier avant d'utiliser I'appareil
@ Assurez-vous qu'il n'y a rien qui blogue les entrées et sorties d'air des deux unités (intérieure et extérieure)
6 Assurez-vous que le fil de mise a la terre est bien raccordé.
© Assurez-vous que les piles pour la commande a distance sont bonnes.
Entretien apreés l'utilisation
@ Fermez l'appareil.
6 Nettoyez les filtres, ainsi que les unités intérieure et extérieure.
© Pour prévenir la corrosion due aux infiltrations de pluie et de poussiére, les unités intérieure et extérieure

peuvent étre protégées en les recouvrant d'un sac spécial.
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Guide d'utilisation T R AT

Principe de fonctionnement et fonctions spéciales en climatisation

Principe:

Le climatiseur absorbe la chaleur de la piece et I'évacue a I'extérieur afin que la température ambiante intérieure diminue. La capacité de
refroidissement augmentera ou diminuera selon la température ambiante extérieure.

Fonction anti-givrage:

Lorsque l'appareil est en mode de climatisation (COOL), et qu'il fait froid a I'extérieur, du givre peut se former sur I'échangeur d'air. Lorsque la
température de I'échangeur d'air interne est en bas de 0°C (32°F), le microprocesseur de l'unité intérieure arréte le compresseur, protégeant
ainsi l'unité.

Principe de fonctionnement et fonctions spéciales en mode chauffage.

Principe:

* L'appareil absorbe le froid de la piéce et I'évacue a l'extérieur afin que la température ambiante intérieure augmente. La capacité de
chauffage augmente ou diminue selon la température ambiante extérieure.

* Si la température extérieure descend tres bas, il est préférable d'utiliser un autre appareil de chauffage.

Dégivrage:

* Lorsqu'il fait froid a I'extérieur et que le taux d'humidité est élevé, et que l'appareil fonctionne depuis un bon bout de temps, du givre peut se
former sur l'unité extérieure. Ceci diminue I'efficacité de I'appareil; a ce moment Ia, I'auto-dégivrage entrera en fonction et le chauffage
arrétera de fonctionner pendant 8 a 10 minutes.* During the auto defrosting, the fan motors of indoor unit and outdoor unit will stop.

* Durant le dégivrage, les ventilateurs des unités intérieure et extérieure cessent de fonctionner.

* Une fois le dégivrage terminé, I'appareil recommencera automatiquement a chauffer.

Fonction anti-froid:

En mode chaleur (HEAT), si I'échangeur d'air de I'unité intérieure n'a pas atteint une certaine température donnée, le ventilateur ne démarrera
pas afin de ne pas souffler d'air froid dans la piéce (durée de 3 minutes) - ceci peut se produire dans les 3 situations suivantes:

1. Le chauffage vient tout juste de commencer.

2. Le dégivrage automatique vient de terminer son cycle.

3. L'appareil chauffe a basse température.

Brise douce
Dans les 2 cas suivants, I'appareil ne produit qu'une brise douce et le volet horizontal se fixe a une certaine position:
1. En mode chauffage (HEAT), le compresseur ne démarre pas tout de suite lorsque I'appareil est mis en marche.

2. En mode chauffage (HEAT), lorsque la température atteint le degré commandé, le compresseur cesse de fonctionner pendant environ
1 minute.

Le type de climat pour lequel est congu cet appareil est indiqué sur la fiche signalétique.



® | a température ne devrait pas étre inférieure a la
température dont vous avez besoin. Cette situation
entrainerait des codts énergétiques plus élevés.

® Nettoyez le filtre a air toutes les semaines afin
d’accroitre son efficacité.

Cho

® | orsque I'appareil refroidit I'air, fermez les rideaux
et les fenétres pour bloquer la chaleur provenant
des rayons du soleil, ce qui pourrait entrainer des
colts énergétiques plus élevés.

Guide d’utilisation T R T AR IO

® Pour distribuer l'air frais dans la piece, réglez la
direction du débit d’air tel que I'indiquent les fleches
(voir l'illustration).

> W

® | orsque I'appareil fonctionne, fermez les fenétres et
les portes pour éviter des fuites d’air frais et pour
économiser de I’énergie.
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® Dans le cas ou le ventilateur est défectueux, ouvrez
une fenétre de temps a autre pour aérer la piece.
Ne la laissez pas ouverte trop longtemps, car lair
frais s’échappera.
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Précautions

® \/érifiez le systeme électrique (tension et
fréquence). Utilisez la bonne alimentation électrique
indiquée sur I'appareil pour faire fonctionner le
climatiseur. Utilisez uniquement des fusibles selon
la capacité indiquée. N'utilisez pas de fils pour
remplacer les fusibles.

® |orsque le climatiseur fonctionne, n’insérez pas
d’objets dans I'entrée ou la sortie d’air, car vous
pourriez endommager I'appareil ou vous blesser.
Surveillez également les enfants qui se trouvent
prés du climatiseur.

® Ne dirigez pas le débit d’air directement sur les
personnes, notamment sur les enfants, les person-
nes agées et les personnes malades.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

® Si une interférence électrique survient pendant que
I'appareil fonctionne, éteignez-le. Si I'appareil ne
sera pas utilisé pendant une longue période,
coupez le courant.

&
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® Ne placez pas d’objets dans le débit d’air des
appareils interne et externe, car le climatiseur
pourrait moins bien fonctionner ou ne plus
fonctionner.

® Ne placez pas d’appareil de chauffage ou une autre
source de chauffage pres de I'appareil. La chaleur
peut déformer les pieces en plastique.




Avant de communiquer avec un technicien INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Vérifiez ce qui suit avant de communiquer avec un technicien. Vous pourriez trouver solution a votre probleme ici. Si 'appareil ne

fonctionne toujours pas correctement aprées avoir vérifié cette liste, veuillez communiquer avec votre fournisseur local.

PROBLEME CAUSES

L'appareil ne fonctionne
pas

Assurez-vous que les fils électriques ne sont pas endommagés et que le disjoncteur
est ouvert.

Assurez-vous que l'alimentation électrique est appropriée.

Assurez-vous que la minuterie est désactivée.
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Le climatiseur fonctionne,
mais l'air n’est pas assez
frais.

Assurez-vous que la température préréglée n’est pas trop élevée.

Assurez-vous que les rayons du soleil ne pénétrent pas directement dans la piéce.
Assurez-vous que les portes et les fenétres sont fermées.

Assurez-vous que I'entrée ou la sortie d’air n’est pas bloquée.Assurez-vous que le
ventilateur d’évacuation fonctionne.

Assurez-vous que le filtre a air n’est pas sale ou bouché.

Lorsque I'appareil fonctionne,
il produit de la vapeur ou de
la bruine.

L’air chaud de la piece se mélange a I'air frais, ce qui produit de la bruine.
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L'appareil émet un
craguement

Ce bruit c'est le son de la friction causée par le plastique qui prend de I'expansion
ou se compresse a cause des changements de température.
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Fuite d'eau dans la piece

. Le taux d'humidité est trés élevé
. L'eau condensée déborde
. Le tuyau de drainage de I'unité intérieure s'est relaché ou est déconnecté
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L'unité intérieure est bruyante.

Le bruit est produit par le ventilateur et le relais du compresseur qui fonctionnent a
intermittence (arrét/marche)

Durant le cycle de dégivrage, l'appareil fait du bruit lorsque le réfrigérant circule en
direction inverse
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L'unité intérieure ne souffle pas d'air.

En mode chauffage (HEAT), lorsque la température de I'echangeur d'air de l'unité
intérieure est trés basse, la circulation d'air arrétera afin de de ne pas souffler d'air
froid (pendant 2 minutes)

En mode chauffage (HEAT), lorsque c'est peu ou trés humide a I'extérieur, du givre
se forme sur I'échangeur d'air de I'unité extérieure et I'appareil amorce automa-
tiquement un cycle de dégivrage. L'unité intérieure arréte de souffler de I'air durant
3 a 12 minutes.

Pendant le cycle de dégivrage,de I'eau ou de la vapeur peuvent émaner de I'appareil

En mode de déshumidification (DRY), le ventilateur de I'unité intérieure cesse parfois de
fonctionner de 3 a 12 minutes pour éviter de projeter de I'eau condensée

‘Aupiwiny pue ainjesadwa) wWooJ J0 9seaId8p ayl yum Jead
-desip |im 1siw 8y) ‘aw Jo ouad e Jayy* ‘Aupiwny pue ainjeladwa) wool ybiy oy
anp JuNn Joopul 8yY] WoJy paniwe usasaq Aew siw ulyy e ‘uonelado Buijood Buung

apow 1000
ul payIe S1 ISIN

‘Aildwa aJe sauaneq ay} Jl Yoayo
"UOI}08JIP 1081102 Ul pauasul 8le salsieq ayl JI ¥oayD
‘Ae|dsip 8y} pue jun 8y} usamiag aJim PBlOBUUOISIP 0 9S00

Buiyiom 10U [04)U0D BlOWSY

"ISIW $8sned SIY| “JIe [000 YlIM SaXIW Wool 8y} Ul Jie 10H

‘Buiuuni ajiym yun ay} jo
o Buiwod 1siw Jo Inodep

Code d'erreur C5: probleme au

niveau de la bretelle du connecteur.

Code d'erreur C5: probleme au niveau de la bretelle du connecteur.
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Code d'erreur F1: probleme au
niveau du capteur de la tempéra-
ture ambiante intérieure

Vérifiez si le capteur de température ambiante intérieure est bien branché

Code d'erreur F2: probleme au
niveau du capteur de température
de I'évaporateur

Vérifiez si le capteur de température de I'évaporateur est bien branché
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H Directives d'installation de I'unité intérieure wsmucrions owsmiianon

/N Attention

Tuyau de gaz réfrigérant

1. L'appareil doit étre installé par un technicien qualifié selon les réglements locaux et gouvernementaux et en conformité avec ce guide

"018 |0od Bujwwims Ag 4o Aipune| 8y} ul Jun 8y} 8sn Jou 0Q'6 d'installation.

‘SuUOdNJISUl UOISUSWIP UOHE|[BISUl UM SOUEBPIODJE Ul PSj[BIsul S lun Joopul 8y} jeyl 8ins aXeN'g 2. Avant d'installer I'appareil, communiquez avec les autorités désignées d'un centre de service local. Si I'appareil n'est pas installé par un

“IN0 ude] AjIsea aq ued Jayl} 8y} a1aym aoe|d e 109193/ technicien certifié, un mauvais fonctionnement de I'appareil pourrait étre difficile a résoudre par la suite.

‘souel|dde oujoaje Jayjo Aue 1o 18s AL wolj Aeme aiow Jo Wi noge soe(d e 1091939 3. Si vous déplacez l'appareil, faites appel a un technicien local certifié.
"JO0}} 3y} SA0qE 4. Attention: Avant d'obtenir I'accés aux terminaux, tous les circuits d'alimentation doivent étre débranchés.
810w IO WOQGZ 87 PINOYS B)IS UONE|[BISUl YL "ddUBUSIUIEW BUINOI 10} SS800E MO||e 0} 80eds YyBnous aAed)| 0} 8ins g'G 5. Pour les appareils avec un branchement en Y, les directives doivent couvrir les points suivants: si le cordon d'alimentation est endommagé,
"lun 8y} Jo uone.giA pue yblem |Iny syl puelsyIm o} ybnous Buoss si [lem 8y} d1eym soe(d e 109195 il doit étre remplacé par le fabricant. son agent autorisé ou un technicien qualifié et ce, afin d'éliminer les risques.
"UBIPIIYD JO UYOEDI JO INO SI i 81aym de|d € 109|9S°E 6. Si la température de la ligne de réfrigérant est élevée, assurez-vous de maintenir le cable de branchement éloigné du tuyau de cuivre.
"lUN J0OPINO 0} Pa}oBUUOD AjiSes sI )l 81aym pue ‘Ino paulelp Ajises aq ued 9)esusapuod Sy} BIBYM S)IS € 10995 7. Les directives doivent comporter les points suivants:
‘W00 8joym ayl ybnoiyl umo|q aq ued Jie 8y} 8INsSuU3 ‘SUOIONIISJO 8y} Woly Aeme 8q pinOYS 18]1N0 pue 18Ul Jie 8yl ’| L'appareil n'a pas été concu pour étre utilisé par des enfants ou des personnes avec certains handicaps physiques ou d'ordre mental, ou
Hun Joopuj Jo SIS uone|eIsu| sans connaissance suffisante pour opérer I'appareil, a moins qu'elles ne soient sous la supervision ou guidée adéquatement quant a

I'utilisation de I'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent étre surveillés pour qu'ils ne jouent pas avec
's1s1xa Ayjenb e Jood 10 uoISOLI00e l'appareil.
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suononiisul SiS uone|elsu| e des ondes électromagnétiques haute fréquence produites par une radio, des machines a souder ou I'équipement médical

e un air salin fort, tel que sur le bord de la mer
o |'air est contaminé par des vapeurs et des émanations d'huiles industrielles
"aoueljdde sy yum Aeid Jou op Asy) 1ey ainsus o} pasialadns ag pinoys ualp|iy "Alejes Jiay) Joj sjqisuodsas uosied e Aq e du gaz sulfureux dans l'air, tel que dans des zones ou il y a des sources hydrothermales
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"aqn} Joddod sy} woyy Aeme 9|qed uonosuUoIBIUIl By} desy asesld :ybiy aq |m sull Juelablijel Jo ainjesadwa) 8YL'9 1. L'entrée et la sortie d'air doivent étre libres de toute obstruction. Assure-vous que l'air peut circuler partout dans la piece.
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"PaJOBUUODSIP 84 isnw sHNdII0 Alddns |le ‘sjeulwis) 0} sseooe Bulureiqo aiojeg :Bulue 'y 4. Vous assurer que le mur est assez solide pour supporter le poids et les vibrations de I'appareil.
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J9JUSD 90IAIBS PAZLIOYINE [e00] U} UM 10jU0D Ajisily ases|d ‘eoeld Jayjo sy} 0} Jun sy} Buinowas UsYm'e . Assurez-vous que vous avez assez d'espace libre autour de I'appareil pour y accéder facilement lors de I'entretien et ou il est facile
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Installation de Pappareil interne INSTRUCTIONS DINSTALLATION

Diagramme des dimensions pour I'installation
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el Installation de I'unité intérieure

Guide d'installation

Installer la plaque de montage (panneau arriére)

1. La plaque de montage doit étre installée a I'horizontale. Puisque la sortie d'eau du plateau est bilatérale, I'unité intérieure doit étre
Iégerement inclinée vers la sortie du plateau pour assurer un drainage régulier de l'eau condensée.

2. Fixez solidement la plaque de montage au mur avec les vis fournies a cet effet.

3. Assurez-vous que la plaque de montage est fixée solidement car elle doit supporter un poids d'environ 60 kg (132 Ib).
Le poids devrait étre réparti également ppour chacune des vis.
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550U UIBIP Intérieur - Extérieur
Percer le trou pour les tuyaux

Tuyau dans le mur Coussin d'étanchéité
1. Percer un trou dans le mur de 55 cm. de diameétre (22 po), avec une légére inclinaison vers
I'extérieur. / @55 cm (22 po.)
2. Insérez le manchon fourni a cet effet dans le trou pour protéger le tuyau et le fil de

raccordement lorsqu'ils passeront par le trou.
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) 1. Raccordez le boyau de drainage au tuyau d'évacuation de l'unité intérieure. Solidifiez le joint I'unité intérieure
looping —— Joopuy| SIoH BU!d!d na y 9 Y : Boyau de drain/age

a l'aide d'une bande en caoutchouc.
2. Insérez le boyau de drainage dans la gaine isolante.
3. Entourez solidement la gaine isolante d'une bande large en caoutchouc afin d'empécher la

-
Tuyau d'évacuation de

Boyau de drainage
I'unité intérieure

e . , . . . .
e 1614 - - gaine de se déplacer. Incliner légerement le boyau de drainage pour assurer un drainage Courrois en caduitchoin™ Gaine isclartie
A ' | | régulier et efficace de I'eau condensée. bande en caoutchouc
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Raccorder les fils électriques 2 l'intérieur et a I'extérieur "a1e0 yum Buipuaq Buidid ajpueH "1un J00pPINO O} UBY} pue 1SJi} 1B Jun Joopul 0} adid uo1YBUUOD By} 108UU0D)

‘JLON
1.0uvrir le panneau avant. g.~0.L 6L O
2.Enlever le C(.)uv’ercle_protecteur du cab!ag,e‘ i - Comert e ilage Lousim g9~09 91
3.Passez les fils électriques par le trou situé & l'arriére de I'unité intérieure bl anbio) Jouueds GG~09 4X0)
4.Raccordez les fils conformément au diagramme montré a la fig. 2 j % GE~1L€E 2969
5.Remettre en place le couvercle protecteur du cablage. 0¢~Sl 90
6.Remettre en place le panneau avant. (W-N) snbio} Buebll] Io1oWelp Inu XoH

Flgz unité de connection extérieur 6u|d|d 1nu Jedel‘BL“dld 1|un Joopul
NOTE:

Tous les fils entre les unités intérieure et extérieure doivent étre raccordés par électricien qualifié et licencié.
e Le raccordement doit étre fait conformément aux normes et guide d'installation, sinon I'appareil pourrait
ne pas fonctionner correctement.
e Resserrez les vis du terminal pour éviter que les fils ne se détachent.
e Une fois les vis resserrées, tirez Iégérement sur le fil pour vous assurez qu'il est solidement connecté.
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e Assurez-vous que le fil de mise a la terre est bien raccordé, afin d'éliminer les risques de choc électrique. G'bi4
. . . e adid uonoauuo jo uonejersuj
e Assurez-vous que toutes les connexions électriques sont sécurisées et que les couvercles protecteurs
. . L . " . . . ae|d
Ins&iNEr masiéUnedprdalation déficiente augmente les risques d'incendie et de choc électrique. overd ﬁununo:N 100} BY} OAOGE I0W IO WOQGZ 97 PINOYS S)IS UOE|[eISUl Y| “t
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arriere. Fil électrique de facmfdeTT‘fa“J;;Leyflne‘: Jeal Yo Bununow ay} jo syooy Jaddn sy} uo nun Joopul 8y} Jo sjo|s Bununow ayy Buey ‘¢
Lorsque vous insérez les tuyaux et le filage dans I'appareil, coupez au besoin {lau pour e gaz liquides (latéral) .
I'excédent qui dépasse du boitier. (voir fig. 3). S (614 ur umoys sy) "sjoy Buidid ay) ybnoiyy way) axew pue ade} aynim
1) Coupez I'excédent 1 si vous n'insérez que le filage Excédent 2 ‘ ‘ ‘ .
(1) p ; ‘ ere: q ®le g . Exxcczdzr:m o do asoy ulelp ‘plod 108uuo0d ‘Buidid ayy deim ‘esed Apoq woly Buidid ayy 1no axel g
(2) Coupez I'excédent 1 et 2 si vous insérez insérez et le filage et les tuyaux. pour le gaz (atéral Tuyau pour les
FIG.3 Recouvrez-le . liquides (latéral) prmpT——— 508 G 8 6':'
de ruban Tuyau de drainage de I'eau o buy S 02 AU : ‘Buidid pue Buuim sy yloq Bunnot usym g Buiiel pue | Buirey ayl Jo ino(g)
2. Sortir les tuyaux du boitier, reliez ensemble a l'aide d'un ruban adhésif (duct oPIS pInbIY By aps 5o | %U!I!el ‘Ajuo Burim ey Bunos usym | Buijrel ays yo InD(})
tape) le tuyau d'évacuation, le cablage, et le boyau de drainage, puis passez la ¢ PHeL (g'614 uI umoys sy)Alessadau uaym sisseyo ay} wouly sbuijel ay; Jo
couette reliée de fils et tuyaux par le trou percé dans le mur a cet effet (voir fig. 4). B opis/pmbr N2 ‘pun Joopul jo apis Wb Jo ¥a| sy} woly buim pue uidid ayy Buinos usypp L
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3. A l'aide des ancrages de fixation, accrochez I'unité intérieure au panneau arriére Droite arriére

de montage et assurez-vous que le tout est fixé solidement (voir fig. 5). Crochet de fixation Paneat de

Panneau de fixation
fixation
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4. L'unité doit étre installée au minimum a 250cm (99 po.) au-dessus du sol. }00US 1}08[8 10 Bil} 8SNED ABW UOKE
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Fixez le tuyau a raccordement a I'unité intérieure en premier, puis a l'unité extérieure. Assurez-vous que les tuyaux ne sont pas pliés ou SaIM 914303]3 100PINQ PuE Joopuj Bunosuuoy

endommagés. Assurez-vous que I'écrou est resserré afin d'éliminer les risques de fuites. 5
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Vérification apreés linstallation

Veérification apreés FPinstallation INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Aspects a vérifier

Défectuosité possible

Situation

L'appareil est-il bien fixé?

L’appareil peut tomber, vibrer ou faire du bruit.

Le test de fuite de gaz réfrigérant a-
t-il été effectué?

Cela pourrait empécher I'appareil de refroidir I'air
adéquatement.

L'appareil est-il assez isolé?

Cela pourrait entrainer de I'exsudation ou la formation de
condensation.

L'appareil se vide-t-il bien?

Cela peut entrainer de I'exsudation ou la formation de con-
densation.

‘@]einooe aq jou Aew Ayoedeo Buijesablyel ey
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uaaq ab.ieyo juelablujal ay) pue
sadid uonoauuoo jo yibus| ay) seH

La tension correspond-elle a la ten-
sion nominale indiquée sur la
plaque signalétique?

Cela pourrait entrainer une défectuosité électrique ou
endommager la piéce électrique.
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Les fils électriques et les tuyaux
sont-ils bien installés?

Cela pourrait entrainer une défectuosité électrique ou
endommager la piéce électrique.
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L'appareil a-t-il été mis a la terre
correctement?

Cela pourrait entrainer une dispersion électrique.
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Le cordon d’alimentation a-t-il été
utilisé correctement?

Cela pourrait entrainer une défectuosité électrique ou
endommager la piéce électrique.
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Les entrées et les sorties d’air sont-
elles couvertes ou bloquées?

Cela pourrait empécher I'appareil de refroidir Iair
adéquatement.
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La longueur des tuyaux de rac-
cordement et la charge de gaz
réfrigérant ont-elles été vérifiees?

La capacité réfrigérante peut ne pas étre exacte.

‘Buiddup pue uonesuspuod asned Aew }

£lI@M urelp Jun ay} seoq

‘Buiddup pue uonesuspuod asned Aew 1

£IUBIOINS UoNEB|NSUIl Jeay 8yl S|

‘Ayoeded Buijooo jusiolnsul asned Aew

¢auop usaq
1s9] abeyes| Juelablal ay] seH

"9SI0U WS 10 8jeIqIA ‘|e) Aew yun ay |

¢payoene Ajwuy yun ay; s|

uonenys

uoiounyjew a|qIssod

pa)29y9 aq 0} sway

SNOILONYLSNI NOILVTTVLSNI

uonesILIdA uonejjelsui-3sod

Buijjeysui Jaye 3o29yo

15




GARANTIE

GARANTIE LIMITEE

Ce climatiseur est couvert par une garantie limitée de Cing (5) ANS, & partir de la date de son achat original, contre tout
défaut de fabrication, piéces et main-d’ceuvre, si utilisé conformément aux instructions spécifiées dans ce guide.

Note : Le compresseur est couvert par une garantie limitée de CINQ (5) ANS.

Durant la période de garantie, si le climatiseur fait défaut lors d’'un usage normal, GREE aura le choix de le réparer ou le
remplacer a ses frais et ce, dans un délai raisonnable suivant la réception de I'unité a son centre de service.

Comme pour toute autre garantie, le consommateur propriétaire de ce climatiseur devra présenter le certificat de garantie
ainsi que la preuve d’achat original lors de la demande de service.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS :

1. Tout dommage, accidentel ou autrement, ne résultant pas d’'un défaut de fabrication.

2. Tout dommage résultant d’une utilisation abusive, d’'une modification faite au produit ou d’un bris découlant d’'un mauvais
entretien ou d’une manipulation contraire aux instructions spécifiées dans ce guide.

3. Tout dommage au fini du boitier ou des accessoires causé par l'usure.
4. Le filtre.
5. Tout dommage résultant de réparations effectuées par une personne non autorisée par GREE

6. Les colts d’assurance et de transport pour le service de garantie.

TOUTES LES GARANTIES TACITES, INCLUANT LA GARANTIE TACITE DE QUALITE MARCHANDE, SONT LIMITEES A
UNE DUREE DE CINQ (5) ANS POUR CETTE GARANTIE EXPRESSE LIMITEE DU CLIMATISEUR. GREE DECLINE
TOUTE RESPONSABILITE DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITE DE GREE NE
DEVRA EXCEDER LE PRIX D’ACHAT INITIAL DU CLIMATISEUR POUR RUPTURE DE GARANTIE ECRITE OU
IMPLICITE EN CONFORMITE AVEC CE CLIMATISEUR.

Conservez ce guide d’utilisation avec votre preuve d’achat dans un endroit approprié pour fin de référence future.
Vous devez fournir votre certificat de garantie et votre preuve d’achat lors d’une demande de service couvert par
la garantie.

Compléter ci-apres la fiche d’information sur votre climatiseur; cela vous facilitera la tache si vous devez faire une
demande de service couvert par la garantie. Dans ce cas, vous aurez a fournir le numéro de modéle et le numéro de
série. Vous trouverez ces renseignements inscrits sur la plaque signalétique de votre appareil.

Nom du détaillant :

Adresse :

Numéro de modeéle:

Numéro de série :

Date d’achat :
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